
3.6
8

1.2
6

3.8
3

1.9
3

1.9
8

1.9
0

0.18

1.7
3

1.9
0

1.9
0

1.9
0

1.9
0

1.9
0

5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

1.9
0

1.9
0

1.7
5

2.0
4

1.9
1

1.9
1

1.9
0

3.6
7

1.3
5

3.5
8

2.0
9

1.9
7

5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

3.6
8

1.2
6

3.8
3

1.9
3

1.9
8

1.9
0

0.18

1.7
3

1.9
0

1.9
0

1.9
0

1.9
0

1.9
0

5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

1.9
0

1.9
0

1.7
5

2.0
4

1.9
1

1.9
1

1.9
0

3.6
7

1.3
5

3.5
8

2.0
9

1.9
7

5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30 5.30

25
.97

42.40

25
.97

42.40

PARTE STRUTTURALE1

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0

50
x5

0 50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0
50

x5
0

35x20

35x20

35x20

35x20

35x20

35x20

50
x5

0
50

x5
0

50x50

35x20

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

35x20

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0

50
x5

0
50

x5
0

50
x5

0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

armatura di ripartizione
maglia ø8/30

ar
ma

tur
a d

i ri
pa

rtiz
ion

e
ma

gli
a ø

8/3
0

P7

P38

P6

P31

P43

P66

P36

P29

40d

P24

P18

P52

P15

P48

P11

P45

P35

44d

43d

42d

39d

38d

35d

31d

25d

41d

P53
37d

36d

26d

29d

21d

24d

32d

P23

19d
20d

16d

23d

28d

10d

14d
15d

18d

22d

8d

9d

6d

13d

17d

11d

5d

7d

4d

12d

2d

3d

1d

45d

30d

33d

27d

P65

34d

P47

P17

P62

P42

P14

P10

P57

P49

P39

P56

P61

PlccgFRPTgTrsn 17

PlccgFRPTgTrsn 14

PlccgFRPTgTrsn 11

PlccgFRPTgTrsn 8

PlccgFRPTgTrsn 2

PlccgFRPTgTrsn 20

PlccgFRPTgTrsn 23 PlccgFRPTgTrsn 24

PlccgFRPTgTrsn 5

RnfrzBet 13

RnfrzBet 25

RnfrzBet 18

RnfrzBet 37

RnfrzBet 33

RnfrzBet 51

RnfrzBet 46

RnfrzBet 63

RnfrzBet 57

RnfrzBet 75

RnfrzBet 70

RnfrzBet 86

RnfrzBet 83

RnfrzBet 98

RnfrzBet 12

RnfrzBet 23

RnfrzBet 36

RnfrzBet 50

RnfrzBet 62

RnfrzBet 74

RnfrzBet 85

RnfrzBet 97

RnfrzBet 93

RnfrzBet 82

RnfrzBet 81

RnfrzBet 68

RnfrzBet 69

RnfrzBet 45

RnfrzBet 44

RnfrzBet 31

RnfrzBet 32

RnfrzBet 20

RnfrzBet 19

RnfrzBet 7

RnfrzBet 5

RnfrzBet 29

RnfrzBet 42

RnfrzBet 55

RnfrzBet 79

RnfrzBet 91

RnfrzBet 2

RnfrzBet 56

RnfrzBet 43

RnfrzBet 30

RnfrzBet 67

RnfrzBet 80

RnfrzBet 92

RnfrzBet 95

RnfrzBet 89

RnfrzBet 72

RnfrzBet 59

RnfrzBet 47

RnfrzBet 35

RnfrzBet 22

RnfrzBet 10

RnfrzBet 58

RnfrzBet 66

RnfrzBet 8

RnfrzBet 17parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

parete
s=50

D i

D f

p

f

p

f

b

f

b

f

b

f

b

f

D i

D f

b

f

p

f

p

f

b

f

b

f

b

f

r

r

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Placcaggio con FRP per Taglio
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PlccgFRPTgTrsn 17

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0 a U 20.0 0.11 0.00

PlccgFRPTgTrsn 14

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 11

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 8

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 2

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 20

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 23

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 24

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 5

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

b

 f

: Larghezza strato/lamina (mm)

t

 s

: Spessore (mm)

n

 f

: Numero strati/lamine

p

 f

: Distanza netta tra le strisce (mm)

D

 fb

: Disposizione fibre

r: Raggio curvatura [°]

Di: Distanza iniziale (m)

Df: Distanza finale (m)

RINFORZI MURI/PARETI

Id

 rf

Mat Forma Fc
t

Ø/p

 v

Ø/p

 h

t

 vf

t

 hf

L H

RnfrzBet 2 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

11.20 1.70

RnfrzBet 5 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

11.20 1.70

RnfrzBet 7
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 8
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

10.70 1.70

RnfrzBet 9
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.13 1.70

RnfrzBet 10
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.13 1.70

RnfrzBet 12 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 13 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 16
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 17
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

10.70 1.70

RnfrzBet 18
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 19
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 20 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 21 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 22 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 23
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 25
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 28
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 29 Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 30 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 31 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

1.98 1.70

RnfrzBet 32
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

9.22 1.70

RnfrzBet 33
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

1.90 1.70

RnfrzBet 34
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 1.70

RnfrzBet 35
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 1.70

RnfrzBet 36 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.08 1.70

RnfrzBet 37 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.08 1.70

RnfrzBet 41 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

1.98 1.70

RnfrzBet 42
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

9.22 1.70

RnfrzBet 43
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

1.90 1.70

RnfrzBet 44
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.27 1.70

RnfrzBet 45 Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.82 1.70

RnfrzBet 46 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 47 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.12 1.70

RnfrzBet 48
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.12 1.70

RnfrzBet 50
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 51
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 54
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.27 1.70

RnfrzBet 55 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.82 1.70

RnfrzBet 56 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 57
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 58
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

10.96 1.70

RnfrzBet 59
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 60
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 62 Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 1.70

RnfrzBet 63 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 1.70

RnfrzBet 66 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

10.96 1.70

RnfrzBet 67
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 68
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 69
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 70 Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 71 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 72 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 74
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.07 1.70

RnfrzBet 75
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.07 1.70

RnfrzBet 78
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 79
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 80 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 81 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 82 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 83
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 85
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 86
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 88 Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.15 1.70

RnfrzBet 89 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.15 1.70

RnfrzBet 90 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 91
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

8.80 1.70

RnfrzBet 92
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.15 1.70

RnfrzBet 93
Betoncino armato

-

P 10.0

ø10/10 ø10/10

- -

11.19 1.70

RnfrzBet 94
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 95 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 97 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 98
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 1.70

RnfrzBet 100
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

11.19 1.70

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero

Fc: Facce su cui è presente: [A]= Anteriore, [P]=Posteriore

t: Spessore in (cm) del rinforzo in betoncino armato; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 v

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 h

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente

t

 vf

: Spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente

t

 hf

: Spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente

L: Lunghezza (m)

H: Altezza (m)
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PIANO TERRA
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Placcaggio con FRP per Flessione

Id

 rf

Mat
b

 f

t

 s

n

 f

D

 fb

Ancr
Di Df

PlccgFRPFls 35

Rinforzo FRP 200.00 0.100
1

entrambe NO 0.00 0.00

PlccgFRPFls 2

Rinforzo FRP 350.00 0.100 1 inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 8

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

inferiore
SI 0.25 0.00

PlccgFRPFls 10

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

inferiore
SI

0.00 0.00

PlccgFRPFls 14

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 17

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 22

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

inferiore
SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 27

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

inferiore
SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 31

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 33

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 29

Rinforzo FRP 350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 24

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 19

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 16

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 12

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 7

Rinforzo FRP 350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 4

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 25

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

inferiore
SI 0.00 5.10

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

b

 f

: Larghezza strato/lamina (mm)

t

 s

: Spessore (mm)

n

 f

: Numero strati/lamine

D

 fb

: Disposizione fibre

Ancr: Ancoraggio garantito

Di: Distanza iniziale (m)

Df: Distanza finale (m)

Placcaggio con FRP per Taglio

Id

 rf

Mat
b

 f

t

 s

n

 f

p

 f

D

 fb

r

Di Df

PlccgFRPTgTrsn 7

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 10

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 13

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 19

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 16

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 22

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 4

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 1

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

b

 f

: Larghezza strato/lamina (mm)

t

 s

: Spessore (mm)

n

 f

: Numero strati/lamine

p

 f

: Distanza netta tra le strisce (mm)

D

 fb

: Disposizione fibre

r: Raggio curvatura [°]

Di: Distanza iniziale (m)

Df: Distanza finale (m)

RINFORZI MURI/PARETI

Id

 rf

Mat Forma Fc t

Ø/p

 v

Ø/p

 h

t

 vf

t

 hf

L H

RnfrzFRPpareti in c.a  1 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 11.20 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  5 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 11.20 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  6 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  11 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  12 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  16 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  18 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  21 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  23 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  26 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  28 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  31 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  33 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  36 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  38 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  41 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 13.10 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  44 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.200 0.200 11.19 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  45 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 11.19 3.10

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero

Fc: Facce su cui è presente: [A]= Anteriore, [P]=Posteriore

t: Spessore in (cm) del rinforzo in betoncino armato; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 v

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 h

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente

t

 vf

: Spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente

t

 hf

: Spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente

L: Lunghezza (m)

H: Altezza (m)
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Placcaggio con FRP per Flessione

Id

 rf

Mat b

 f

t

 s

n

 f

D

 fb

Ancr Di Df

PlccgFRPFls 34

Rinforzo FRP 200.00 0.100 1 entrambe NO 0.00 0.00

PlccgFRPFls 1

Rinforzo FRP
850.00 0.100 1

entrambe
NO 0.00 0.00

PlccgFRPFls 5

Rinforzo FRP 850.00
0.100 1

inferiore
SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 9

Rinforzo FRP 850.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 13

Rinforzo FRP 850.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 20

Rinforzo FRP
850.00 0.100 1

inferiore
SI 0.21 0.00

PlccgFRPFls 21

Rinforzo FRP
850.00 0.100 1

inferiore
SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 26

Rinforzo FRP 850.00 0.100
1

inferiore
SI

0.00 0.00

PlccgFRPFls 30

Rinforzo FRP 850.00 0.100
1

inferiore SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 32

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 28

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 23

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 18

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 15

Rinforzo FRP 350.00 0.100
1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 11

Rinforzo FRP 350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 6

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

PlccgFRPFls 3

Rinforzo FRP
350.00 0.100 1

superiore

SI 0.00 0.00

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

b

 f

: Larghezza strato/lamina (mm)

t

 s

: Spessore (mm)

n

 f

: Numero strati/lamine

D

 fb

: Disposizione fibre

Ancr: Ancoraggio garantito

Di: Distanza iniziale (m)

Df: Distanza finale (m)

Placcaggio con FRP per Taglio

Id

 rf

Mat b

 f

t

 s

n

 f

p

 f

D

 fb

r

Di Df

PlccgFRPTgTrsn 21

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 18

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.10

PlccgFRPTgTrsn 15

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 12

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0
a U

20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 9

Rinforzo FRP travi c.a. 200.00 0.100
1

0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 6

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

PlccgFRPTgTrsn 3

Rinforzo FRP travi c.a.
200.00 0.100 1 0 a U 20.0 0.00 0.00

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

b

 f

: Larghezza strato/lamina (mm)

t

 s

: Spessore (mm)

n

 f

: Numero strati/lamine

p

 f

: Distanza netta tra le strisce (mm)

D

 fb

: Disposizione fibre

r: Raggio curvatura [°]

Di: Distanza iniziale (m)

Df: Distanza finale (m)

RINFORZI MURI/PARETI

Id

 rf

Mat Forma Fc t

Ø/p

 v

Ø/p

 h

t

 vf

t

 hf

L H

RnfrzFRPpareti in c.a  2 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 10.76 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  4 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.76 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  7 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  10 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  13 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  15 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  17 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  20 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  22 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  25 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  27 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  30 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  32 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  35 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  37 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  40 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 12.60 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  43 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.200 0.200 10.70 3.10

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero

Fc: Facce su cui è presente: [A]= Anteriore, [P]=Posteriore

t: Spessore in (cm) del rinforzo in betoncino armato; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 v

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 h

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente

t

 vf

: Spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente

t

 hf

: Spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente

L: Lunghezza (m)

H: Altezza (m)
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PIANO SECONDO
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Fr
 1

Fr
 2

Fr
 3

Fr
 4

P60

P34

P59

P28

P55

P22

P51

P19

P44

P13

P41

P9

P33

P5

P26

P2

P21

P1

5a 6a

8a 9a

11a 12a

14a 15a

16a 17a

18a 19a

20a 21a

22a 23a

13a

1a

2a

3a

4a

7a

10a

RnfrzFRP 9

RnfrzFRP 14

RnfrzFRP 19

RnfrzFRP 24

RnfrzFRP 29

RnfrzFRP 34

RnfrzFRP 39

RnfrzFRP 42

RnfrzFRP 3

RnfrzFRP 8

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

parete
s=20

t

Ø

v

p

h

p

v

t

hF

t

vF

Ø

h

A

A

A

A

A

A

A

A

A

RINFORZI MURI/PARETI

Id

 rf

Mat Forma Fc
t

Ø/p

 v

Ø/p

 h

t

 vf

t

 hf

L H

RnfrzFRPpareti in c.a  3 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 8.88 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  8 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  9 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  14 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  19 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  24 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  29 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  34 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100 10.78 3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  39 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

A

- - -

0.100 0.100
10.78

3.10

RnfrzFRPpareti in c.a  42 Rinforzo FRP pareti in c.a.

-

P

- - -

0.100 0.100 8.88 3.10

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero

Fc: Facce su cui è presente: [A]= Anteriore, [P]=Posteriore

t: Spessore in (cm) del rinforzo in betoncino armato; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 v

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 h

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente

t

 vf

: Spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente

t

 hf

: Spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente

L: Lunghezza (m)

H: Altezza (m)
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PARTE STRUTTURALE  (quota 0-3 mt)

P7P6

P31

P43

P66

P36

P65

P29P24

P56

P18

P52

P15

P48

P11

P35

P23

P45

P53

P17

P47

P42

P62

P14

P49

P39

P10

P38

P57

P61

RnfrzBet 14

RnfrzBet 26

RnfrzBet 15

RnfrzBet 39

RnfrzBet 27

RnfrzBet 52

RnfrzBet 40

RnfrzBet 64

RnfrzBet 53

RnfrzBet 76

RnfrzBet 65

RnfrzBet 87

RnfrzBet 77

RnfrzBet 99

RnfrzBet 11

RnfrzBet 24

RnfrzBet 38

RnfrzBet 49

RnfrzBet 61

RnfrzBet 73

RnfrzBet 84

RnfrzBet 96
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RINFORZI MURI/PARETI

Id

 rf

Mat Forma Fc t

Ø/p

 v

Ø/p

 h

t

 vf

t

 hf

L H

RnfrzBet 1
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

11.55 2.00

RnfrzBet 4 Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.32 2.00

- - -

RnfrzBet 11 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 14 Betoncino armato

-

P
5.0

ø6/20 ø6/20

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 15
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.57 2.00

RnfrzBet 24
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 26
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 27
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.08 2.00

RnfrzBet 38 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

4.78 2.00

RnfrzBet 39 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

4.78 2.00

RnfrzBet 40 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.33 2.00

RnfrzBet 49
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 52
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 53
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.32 2.00

RnfrzBet 61 Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 2.00

RnfrzBet 64 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.11 2.00

RnfrzBet 65 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.33 2.00

RnfrzBet 73
Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.07 2.00

RnfrzBet 76
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.07 2.00

RnfrzBet 77
Betoncino armato

-

P 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

2.32 2.00

RnfrzBet 84
Betoncino armato

-

A 5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 87 Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 96 Betoncino armato

-

A
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

RnfrzBet 99
Betoncino armato

-

P
5.0

ø10/10 ø10/10

- -

5.10 2.00

Id

 rf

: Identificativo intervento

Mat: Materiale

Forma: [R]=Rettangolare; [C]=Cerchio; [A+R]=Arco+Rettangolo; [T]=Trapezio; [DT]=Doppio trapezio; [O]=Ovale; [L]=Libero

Fc: Facce su cui è presente: [A]= Anteriore, [P]=Posteriore

t: Spessore in (cm) del rinforzo in betoncino armato; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 v

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte verticalmente; [-] = rinforzo non presente

Ø/p

 h

: Armature (diametro in mm/passo in cm), del betoncino armato, disposte orizzontalmente; [-] = rinforzo non presente

t

 vf

: Spessore (in mm) dei fogli verticali di FRP; [-] = rinforzo non presente

t

 hf

: Spessore (in mm) dei fogli orizzontali di FRP; [-] = rinforzo non presente

L: Lunghezza (m)

H: Altezza (m)

RnfrzBet 3

VALLE

MONTE

CORPO 2

Elaborato:

REGIONE SICILIA

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Il Sindaco

(Dr. Francesco Paolo CORTOLILLO)

PROGETTO  ESECUTIVO

DATA: Settembre 2022

Adeguamento alle norme vigenti in materia antisismica ed

efficientamento energetico di n.24 alloggi di edilizia

economico-popolare in via Vallonello e riqualificazione degli

spazi pubblici esterni.-

pianta carpenterie CORPO2

TAV.  18.1

STATO DI PROGETTO

Il Progettista

Ing. Claudio La Rosa
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